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Objet : déclaration d’événement significatif

Je vous prie de trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif au non-
respect de la distance minimale entre les déchets entreposés et un boitier électrique du hall 30
du batiment 18 de I'INB 165.

Un compte rendu vous sera transmis des que possible.
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ANNEXE : FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA

RADIOPROTECTION OU L'ENVIRONNEMENT (INB)
Référence : P-SAC/CCSIMN/2023/346 Date : 15/06/2023 Indice: 0 .........

Description
Site : CEA Paris-Saclay site de Fontenay- INB : 165 Atelier/laboratoire /réacteur : /
aux-Roses
Etat de installation fateller : Dt o e o
O en arrét pour maintenance L1 AULTE © vooveviviessiscsieneesssninssnessssresssssssssessrssssesans

Activite de linstallation/atelier lors de [ en exploitation normale O en maintenance
| révénement O enintervention O enessais

Date et heure de I'événement : antérieure au 12/06/2023 Date et heure de détection : 13/06/2022

Libellé de I'événement :
Non-respect de la distance minimale entre les déchets entreposés et un boitier électrique du hall 30 du bétiment 18 de I''NB 165

Si OUI : SItE OU ACHVItE CONCBIMES Fiuiuisiviiiaiiaisiusssisstisstiessesanitesvaessi a5t soaa EEaSva S5e B0 H R oo oV oS4 A b G B

N . > ; _ X slrete critére : 3
Domaines impactés et critére de déclaration correspondant : Oradioprotection 0 1] (= (TSSO

O environnement CREIE & 1ottt sn e
Analyse préliminaire
Le lundi 12 juin 2023, lors d'une inspection inopinée de I'ASN sur la thématique « déchets », une remarque a été faite sur le non-respect
de la distance de 1 m dans le hall 30 entre les zones d’entreposage de déchets nucléaires FMA et un boitier électrique. Le marquage
au sol des zones d'entreposage de déchets du batiment 18 identifie uniquement les zones d'exclusion d'entreposage par rapport au
mateériel électrique mobile.

Le lendemain, aprés vérification des régles générales de surveillance et d'entretien (RGSE) (chapitre 8) et de I'étude de risque incendie
(ERI) du batiment 18, il s'est avéré que la zone d’exclusion d'entreposage doit étre également assurée autour des boitiers électriques.
Il s’agit donc d'un écart au référentiel de slreté.

O action automatique - alarmes [0 essals, controles

X mspéac_tlon extertn? (ASN...) O retour_"d'expenencef
- o .| O conduite - constat operateur O surveillance, inspection interne
Détection de 'evenement O fortuite - observation individuelle O réexamen, réévaluation de slreté

hors procedure [0 autre:

[J maintenance
Origines  présumées  de % . Leucnqg'iﬂggs O ag{esgions externes
lévénement : X causes organisationnelles N s

: ~oata | O Criticité/reactivite ® fonctions supports '

!:onctlo'ns ge  slrete O confinement O perte ou découverte de source radioactive
impactées : O refroidissement
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Conséquences sur les personnes : [ aucune [J évacuation sanitaire O blessure
O contamination radiologique - O contamination chimique J contamination microbiologique

Conséquences réelles :
Aucune.

Conséquences potentielles :

En cas de départ de feu a partir du boitier électrique du hall 30, soit le personnel sur place, soit la détection incendie ambiance du hall
auraient déclenché une alarme & la FLS.

Compte tenu de la charge calorifique du hall inférieure & 1 200 MJ/m2, le temps d'intervention de la formation locale de sécurite (FLS)
est suffisant pour la maitrise de I'ncendie. Les substances radioactives mises en suspension lors de I'incendie seraient reprises par la
filtration du réseau de ventilation ambiance du hall

Mesures correctives immédiates :

Déplacement prévu des déchets dans les plus brefs délais (réagencement d'un nombre important de déchets sur la zone d'entreposage)
afin de respecter la distance minimale d'un métre par rapport au boitier du hall 30.

Une sensibilisation par le Chef d'Installation a été réalisée aupres de I'installation et de ses prestataires afin de respecter une distance
de 1m minimum par rapport aux boitiers électriques et matériel électrique lors de I'entreposage de nouveaux déchets dans les locaux
de l'installation.

Actions entreprises pour éviter le renouvellement de |'événement :

La réalisation d'un état des lieux sur 'ensemble de l'installation a été lancée afin de s'assurer du respect de la distance mmnmale de
1 métre des déchets par rapport aux éclairages, aux balises de radioprotection (ou autre équipement électrique) et aux boitiers
électriques.

D'autres actions pourront étre définies aprés l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées a l'origine de
I'événement.

Etat final de l'installation et du matériel concerné :
Les déchets seront déplacés avant |a fin de la semaine 25 soit le 23 juin.

Proposition de classement de I'événement

X Autitre de la sireté O Autitre de la radioprotection

Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé:

Eléments de classement: Absence de conséquences réelle et|Facteur supplémentaire éventuel :
potentielle SigNIficatives ......suiwisusiissssimsmssssissiisssrsisssiss

Facteur supplémentaire éventuel /

Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé :
Communication externe
Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? doui X non
Si OUi : Par QUi Pisssseessavietseiismiiss it A QUi ? cssimissssnmsaaisiis ) OQUANG 7 s
Responsable a contacter pour plus d’information
Nom : CORLAY Prénom ;. Laurence. ........ococeiivosiiiaiinns Fonction : Chef de la CCSIMN ......cocociininninniinas
Téléphone : 0146 54 72 35 ‘| Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : laurence.corlay@cea.fr
Validation par le Directeur d’établissement ou son représentant
Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay
Signature :
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